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1.-OBJETO 
El objeto de este trabajo será definir el diseño y dimensionamiento de la estructura 
metálica y la cimentación de una nave destinada a un uso como pabellón polideportivo 
perteneciente al colegio San José de Calasanz y de una estructura adosada al mismo 
que será utilizada como vestuarios para dicho polideportivo. 
No existe un peticionario real, ya que se trata de un trabajo de fin de grado, así mismo, 
nombrar que el autor de la propuesta es la alumna de grado en ingeniería de obras 
públicas Nuria Gimeno Gómez. 
 
2.- UBICACIÓN 
La nave se ubicará en una parcela perteneciente al término municipal de Yecla 
(Murcia), en concreto en la zona urbana de esta localidad.  
La superficie del solar donde se ubicará la nave es de 35mx50m, es decir, de 1750   
y su forma es aproximadamente rectangular. La superficie de la nave proyectada será 
la suma de la superficie del polideportivo y la superficie de los vestuarios que serán 
44,79m x 24,79m (1110,35  ) y 7,61m x 39,06m (297,25  ) respectivamente, lo que 
hará una superficie total de la construcción de 1407,6  . 
Dicho solar limita por el Norte con la Travesía Perales nº 2 y por el Este con la Calle 
de  Perales por la que se accederá al colegio. 
 
3.- ANTECEDENTES 
El colegio público de San José de Calasanz no dispone de un recinto cerrado para 
poder realizar las actividades de la asignatura de educación física por lo que quedan 
limitadas las actividades que los alumnos pueden realizar, además de que los días de 
lluvia no pueden realizar dicha asignatura, debido a esto, el ayuntamiento de Yecla 
cree necesaria la construcción de un nuevo polideportivo cerrado. 
 
4.-GEOTÉCNIA 
Se dispone de un Estudio Geotécnico realizado en la zona donde se va a construir la 
nave. 
El terreno objeto del estudio está constituido por unos niveles de arcillas limosas y 
arenas o arenas arcillosas, bajo los que se dispone un estrato de arcillas o limos con 
algo de arena. De forma superficial, aparece una capa superficial de rellenos y suelo 
vegetal de cierta entidad. 
Los parámetros geotécnicos, deducidos a partir de los ensayos de campo y laboratorio 
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terrenos naturales que constituirán el apoyo o resultarán afectados por el bulbo de 
tensiones de la cimentación. 
Cabe destacar que los niveles más superficiales del subsuelo se encuentran ocupados 
por una capa de rellenos artificiales-suelo vegetal con un espesor medio próximo a 
2,2m por lo que se recomienda recurrir a la ejecución de pozos de cimentación que 
alcancen el terreno natural. 
 
5.- CONDICIONES INICIALES 
Las condiciones que según el promotor debe tener la instalación y que sirven de base 
para la redacción del proyecto son: 
-La estructura tiene que ser metálica. 
-Cubierta a dos aguas. 
-Las dimensiones exteriores en planta de la estructura no deberán sobrepasar los 35m 
de ancho ni los 50m de largo. En estas dimensiones se deberá construir una nave y 
una estructura anexa de menor superficie que funcionará como vestuarios.  
-La fachada se solucionará de la siguiente manera: 
Las fachadas de la zona de pista están formadas por una doble fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, vista al exterior y al interior. Por el interior llega 
hasta 3 metros, y desde esa altura una hoja de ladrillo perforado de 9 cm. de 
grueso, colocado a panderete y con los agujeros vistos (por acústica). Al 
exterior, a partir de 4 m., se soluciona con paneles de doble chapa metálica 
galvanizada y prelacada con poliuretano como aislamiento térmico, de 35 mm 
de espesor, anclados a los soportes de la estructura con una estructura auxiliar 
metálica.  
-La altura libre de la nave deberá ser igual o superior a 7m ya que en ella se 
practicarán deportes como el baloncesto o el voleibol que necesitan dicha altura. 
-No se dispondrán pilares interiores en pórticos intermedios para obtener una 
superficie interior diáfana en la que se puedan realizar las actividades necesarias para 
llevar a cabo la asignatura de educación física. 
 
6.- TOPOGRAFÍA 
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7.- ESTUDIO DE SOLUCIONES 
 
7.1. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
En función de los siguientes factores podemos generar diferentes alternativas: 
-Tipología general de los pórticos: cuya finalidad es encontrar la tipología más óptima 
para el pabellón polideportivo, para lo que se tendrá en cuenta una serie de factores. 
-Separación entre correas: dependerá de la luz y las cargas que sea capaz de soportar 
la chapa que haya que poner en la cubierta. 
-Tipo de forjado a disponer en la estructura de los vestuarios. 
Los razonamientos planteados para llegar a la solución adoptada se pueden encontrar 
en el Anejo de Estudio de Soluciones. 
 
7.2 .DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Después de valorar las ventajas e inconvenientes de las distintas alternativas 
planteadas se ha decidido realizar finalmente la siguiente solución: 
La nave tiene unas dimensiones de 24,79 m x 44,79 m y está formada por 8 pórticos 
de acero S275 con una separación entre ejes de 5,58 m, y una luz de 24,79m 
compuestos por soportes con perfiles HEB 280 y dinteles formados por  vigas 
trianguladas donde el condón superior e inferior son perfiles tubulares de  140 x 140 x 
8, la triangulación es tipo Pratt y cuyos montantes y diagonales son perfiles tubulares 
de 60 x 60 x 5. Estos dinteles están arriostrados mediante jabalcones L 50 x 5. 
También cuenta con dos pórticos hastiales colocados a una distancia de 2,865m del 
pórtico más próximo compuestos por soportes con perfiles HEB160 y dinteles 
tubulares de 140 x 140 x 5. La estructura dispone de correas con perfiles IPE120 en 
cubierta con una separación entre ellas de 2,48 m y de correas en la fachada lateral y 
frontal con perfiles HEB 160 con una separación entre ellas de 2,433 m. 
La nave está resuelta con una cubierta a dos aguas con una pendiente del 8%  que 
permitirá la correcta evacuación de las aguas. 
Para el cerramiento de la cubierta se utilizará una cubierta de panel tipo  Sándwich. 
Se disponen arriostramientos en la cubierta y en la fachada lateral de la nave 
constituidos con perfiles L100x12 formando cruces de San Andrés. 
En cuanto a la estructura adosada a la nave, estará formada por 8 pórticos con  una 
separación entre ejes de 5,58 m y una luz de 7,61 m compuestos por soportes con 
perfiles HEB280, igual que la nave, y dinteles y vigas de atado que se materializarán 
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se realizará mediante viguetas prefabricadas (20+5/56) y el tipo de cubierta será 
plana. 
Esta estructura también consta de arriostramientos en la fachada frontal y en la trasera 
formados por perfiles L100x12 en forma de cruces de San Andrés. 
Las uniones de toda la estructura estarán realizadas mediante soldadura directa. 
Se ha colocado una junta de dilatación que atraviesa la estructura completa a una 
distancia del pórtico hastial de 24,069 m. 
Para el cálculo de la nave metálica se ha utilizado el programa de cálculo SAP2000, 
algunos de los datos obtenidos se reflejan en el Anejo de Análisis Estructural. 
Respecto a la cimentación, se optará por zapatas centradas unidas con vigas  de 
atado en las que se realizará pozos de cimentación debido a la recomendación 
impuesta en el Anejo de Estudio Geotécnico. 
Habrá tres tipos de zapatas, como se indica en el Anejo de Análisis Estructural, cuyas 
dimensiones y armado serán: 
-ZAPATA TIPO I:  1 m x 1 m x 0,55 m 
   Armado dirección longitudinal: 6Ø12 
   Armado dirección transversal: 6Ø12 
-ZAPATA TIPO II: 1,7 m x 1,7 m x 0,55 m 
   Armado dirección longitudinal: 10Ø12 
   Armado dirección transversal: 10Ø12 
-ZAPATA TIPO III: 2,1 m x 2,1 m x 0,55 m 
   Armado dirección longitudinal: 12Ø12 
   Armado dirección transversal: 12Ø12 
Para cada tipo de zapata se obtiene una placa de anclaje distinta con sus 
correspondientes dimensiones y pernos: 
-Zapata Tipo I:  
Dimensiones placa de anclaje: 0,36 x 0,36 x 0,035 m 
Pernos : 4 Ø 20 B500S 
-Zapata Tipo II:  
 Dimensiones placa de anclaje: 0,48 x 0,480 x 0,035 m 
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-Zapata Tipo III: 
Dimensiones placa de anclaje: 0,48 x 0,48 x 0,035 m 
Pernos : 4 Ø 20 B500S 
 
La justificación de esta solución queda mejor explicada en el Anejo de Estudio de 
Soluciones. 
Los criterios que se llevaron a cabo para la elección de la misma fueron los siguientes: 
-Coste de fabricación de la estructura. 
-Coste de la cimentación. 
-Tiempo y coste de montaje de la estructura en obra. 
-Seguridad estructural. 
-Factores estéticos. 
-Facilidad de cálculo. 
-Funcionalidad. 
La otra alternativa ha sido descartada por los siguientes motivos: 
- Pórtico a dos aguas con viga triangulada tipo Warren por motivos de una mayor 
complejidad de ejecución y motivos estéticos. 
 
8.- PROTECCIÓN FRENTE INCENDIOS 
Se protegerán los elementos metálicos mediante pintura intumescente excepto los 
soportes que se encuentran protegidos por los cerramientos de fachada. 
 
9.-PROTECCIÓN FRENTE LA CORROSIÓN 
Puesto que la mayoría de elementos metálicos han sido revestidos por pintura 
intumescente, solo será necesario proteger frente a la corrosión los soportes ya que 
son los únicos elementos que no cuentan con pintura intumescente lo que les hace 
más susceptibles a la corrosión. 
 
10.- VALORACÓN ECONÓMICA 
La valoración del presupuesto de dicho trabajo está compuesto por el precio de las 
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-Valoración total del presupuesto de acero: 144.285,93 €  
 -Acero estructural: 134.527,88 € 
 -Acero de armadura pasiva: 758,05 € 
-Valoración total del presupuesto de hormigón: 11.557,9 € 
 -Hormigón de la zapata (HA): 2.476,156 € 
 -Hormigón del pozo de cimentación (HM): 8.437,57 €  
 -Hormigón de limpieza: 644,187 € 
Por lo que el precio total de la estructura será: 155.843,83 € 




11.-DOCUMENTOS QUE COMPONE EL PROYECTO 
DOCUMENTO I : MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
 1.1. Memoria. 
 1.2. Anejos  a la memoria. 
  1.2.1. Estudio de soluciones. 
  1.2.2. Análisis estructural. 
  1.2.3. Estudio geotécnico. 
  1.2.4. Protección frente a incendios. 
  1.2.5. Protección frente a la corrosión. 
  1.2.6. Valoración económica. 
DOCUMENTO II: PLANOS 
 2.1. Situación. 
 2.2. Emplazamiento. 
 2.3. Planta de replanteo. 
 2.4. Planta de cimentación.                         
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 2.6. Alzados. 
 2.7. Planta de cubierta. 
2.8. Forjado. 
 2.9. Detalles. 
 
 
12.- NORMAS Y REGLAMENTOS 
Para la redacción de este trabajo se han tenido en cuenta las normas y reglamentos 
que se enumeran a continuación: 
-CTE: 
 -DB_SE (Seguridad Estructural). 
 -DB_SE-AE (Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación). 
 -DB_SE-A (Seguridad Estructural- Acero). 
 -DB-SI (Seguridad en caso de Incendio). 




-Eurocódigo 3, 2005. 
 
 
